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STAVAJICI VYVODY:

2 RP0-2-2 >—
kandl pro m m
RP0-2-1 >—
rozvody
RPO-34 >—==;
NOVA CENTRALA
TEVIRANI OKEN
— S o RANI OKEN .
] 4013
4.012 POZN{ )
~ V ROZVADECI RPO-2 BUDE PROVEDENA UPRAVA
0_ ZAPQJENI OVLADACICH 0BYODU FR. MENICE -
a VIZ ROPIS V TECHNICKE ZPRAVE
% STAVAJICT KABEL DO RPO-2 (ULOZEN NA STROPE POMOC mmﬂ_m_TE NYCH PRICHYTEK)  OF Q D
POZN. NOVY CAB_C (J) 3x2,5 PRO CENTRALU OTEVIRANI OKEN (ULOZEN POMOCI CERTIFIKOVANYCH PRICHYTEK)

zo<\m KABELY (SILNOPROUD A EPS) BUDOU PROTAZENY STAVAJiCi
CHRANICKOU (PODLE DOK. SKUTECNEHO STAVU JSOU K DISPOZICI -
3 CHRANICKY USTici POD SCHODY V 1.NP) -

NOVY KABEL m% PRO CENTRALU OTEVIRANI OKEN (ULOZEN POMOCI CERTIFIKOVANYCH PRICHYTEK)
[

POZN.:
KABELY VEDENE DO PROSTORU POD MEZIPODESTOU
ULOZENY NA POVRCHU PODEL RAMENA SCHODISTE
POMOC| PRICHYTEK CERTIFIKOVANYCH PODLE
PREDPISU ZP-27/2008.

STAVAJIC )
3xTRUBKA pr.32 OHEBNA
DO STROJOVNY POZAR.

, VETRANT V 1NP j

- |
7 ﬁ# 7 STAVAJICI KABEL DO RPO-1 (ULOZEN NA STROPE POMOCI CERTIFIKOVANYCH PRICHYTEK) FT
| NOVY CAB_C (J) 3x2,5 PRO CENTRALU OTEVIRANT OKEN (ULOZEN NA STROPE POMOCT CERTIFIKOVANYCH PRICHYTEK) | ) _
7 NOVY KABEL EPS PRO CENTRALU OTEVIRAN| OKEN_(ULOZEN-NA ﬁ._.movm POMOCI CERTIFIKOVANYCH PRICHYTEK) [ / /
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| - | | | | | POZNAMKA:
/ \\ ,/, / / ,,/, / / ,/,,, \\ ,// \ ! , P v s, v
~_ 7 ~__ 7 N~ ~ |~~~ 1. STAVAJICI TRASY A KABELY ZAKRESLENY CARKOVANE.
| | | , ’ v 7 ’
y P ha (m2 2. ZAKRESLENE KABELY EPS JSOU SOUCASTI DOKUMENTACE EPS.
é.m. ndzev mistnosti plocha (m2) V4
c.m. nézev mistnosti U_OQIQ ABNv = 1 - ’ v o, -, ) ., ’ ’ ’
4001 | skiad 73,69 LEGENDA: 3. UMISTENT VYVvODU PRO CENTRALY OTEVIRANI OKEN BUDE UPRAVENO PODLE
8001 | Skiad 14,55 SKUTECNEHO UMISTENI CENTRAL.
4.002 Sklad 51,27 CAB_C Kabely s funk&ni schopnosti kabelového systému pti poZaru, s tfidou reakce na ohefi B2ca s1 d0, s m&dé&nym jadrem, g
B jmenovité napéti 0,6/1kV, zkuSebni napéti 4kV, provozni teplota -30 az +90°C, barevné zna Ceni Zil dle . v - . . .
8.002a | Satna 11,02 CSN 33 0166 d.2:2002, samozhasivé dle CSN EN 60332-1-2, korozivita plynt dle CSN EN 50267-2-2, hustota dymu dle L. NEDILNOU SOUCAST! DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA D.1.4.5.01
4.003 sklad 35,48 CSN EN 61034-2, horeni ve svazku dle CSN EN 50266-2-2, funkénost kabelu dle CSN IEC 60331-21 - 180 minut, ~_
funké&nost instalace dle ZP27/2008 - P60-R, tfida reakce na oheri dle 2006/751/EC. &= m OOM
8.002b | WC, sprcha 6.85 8.001 1 N : a e
4.004 Chlazend mistnost 23,93 AN v v .
8.008 | |l NAPETOVA SOUSTAVA: 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S
8.003 Vyménikovd stanice 26,29 \
4.005 Sklad 41,94 \\ % \ \ \
8004 | Vestavény box 508 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI:
4006 | Chodba 7.35 : \\ | : L V SOUSTAVE 3 NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S:
1 v 7’ rd
8.005 | Mistnost UPS 8,98 - SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE
4.007 Sklad odpadkd 12,18 ®OO© b07N / [ - _U_NOCDO<%Z ﬁI_u,m,Z_mmZ
8.006 Rozvodna NN 11,10 .- o / . v s s , ’
’ DO ROZVADECE RPO DOPLNIT 2x JISTIC 16B/1 - DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM
4.008 Sklad tlak.lahvi 10,66 _H_ A ONZ>m_._. FA33 FA3L \
4009 | Sklad hoflavin 10,34 8.007 _ |Rozvodna VN 13,92 Il f I [
4010 | Chodba 7,14 8.008 | Sklad 6,41 RPO
4.011 Chodba 53,90 Crev. Popis zmény Datum Podpis Kontroloval
8.009 Chodba 17,18
4.012 Strojovna poz.vétrani 11,47 8010 chodba 963 m OON_. m Oom m |
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