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Nazvy jednotlivych pozic a jejich pfipojeni — viz priloha ¢&. 02
a zafizenT

— Seznam strojd

V8echny koty plati od hrubych svislych stavebnich konstrukci, vyskové Udaje plati od Cisté
podlahy, pro obklad a kone&nou Upravu sté&n je ve vykresech uvaZovano 50 mm

Veskery ndbytek v gastronomickém provozu (v&. polic a zdv&snych skFingk) je kovovy

Veskeré pevné pripojené el. spotfebit¢e a kovové <&asti zarizent
uzemnény

(v&. polic) musT byt

Pred provéd&nim pFipojek je nutné ové&Fit si jejich umisténi a dimenze dle skuteZné

dodaného zatizeni

U pevné pfipojenych el. spotrebi¢t je nutny volny kabel cca 1,5 m pro montdz. Spotrebic

musT byt trvale pfipojen pomoci ohebného gumového kabelu.
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