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Zadavatel:
Univerzita Karlova, Farmaceuticka fakulta v Hradci Kralové
se sidlem Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Kralové
ICO: 00216208

Verejna zakazka:
~MEPHARED 2 - druha etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Kralové - zhotovitel
stavby”
nadlimitni vefejna zakazka na stavebni prace zadavana v otevieném fizeni
dle zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,ZZ\VZ")

VYSVETLENIi, ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACIi DOKUMENTACE XXXIII

dle ust. §98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve véci verejné zakazky obdrzel zadost dodavatele o pisemné vysvétleni zadavaci
dokumentace, popfipadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace
z vlastniho podnétu.

Zadavatel pisemné vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uverejnil véetné
presného znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 33 ze dne 2. 12. 2022
(dale jen ,Vysvétleni”)

Zadost &. 33 ze dne 22. 11. 2022:

Dotaz ¢c. 1:

Do soupisu praci (pro BF) doplnéné dvefe D.0408 — v tabulce dvefi chybi materidlova
specifikace. Zadame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 1:

Dvere D.0408 v Tabulce dvefi RO5 maji uvedenu materidlovou specifikaci. Jedna se o ocelové

plné hladké dvoukridlé dvere.
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Dotaz ¢. 2:

Do soupisu praci (pro BF) doplnéné dvere D.0395 — v tabulce dvefi dvere s timto oznacenim
chybi. Z4dame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu é&. 2:

Dvere D.0395 nepatfi do soupisu praci BF ale do soupisu praci CB. V tabulce dveri RO5 byla
polozka upravena — viz pfiloha €. 3 a ¢. 4 tohoto Vysvétleni. Je zohlednéno v revizi R12 Soupisu
praci s vykazem vymeér BF, ktery je pfilohou ¢. 1 Tohoto Vysvétleni.

Dotaz ¢. 3:

V soupisu praci pro budovu fakult jsou dvere D.0188 — oznaceny jako popisova polozka,
protoze jsou soucasti prosklenych pri¢ek, nicméné podle tabulky dvefi se jedna o dvere ocelové
dtto dvere D.394. Zddame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu é&. 3:

Plati tabulka dveri, D.0188 jsou dvere ocelové prosklené s nadsvétlikem. Stejny pripad plati
i pro dvere D.0394. Dvefe nemaji byt soucasti prosklené pricky — je opraveno v revizi R12
Soupisu praci s vykazem vymér BF, ktery je prilohou ¢. 1 Tohoto Vysvétleni.

Dotaz ¢. 4:

V tabulce dvefi jsme nenalezli dvere D.406, které jsou uvedené pro budovu CB, nicméné jsou

vykazané v soupisu praci pro budovu fakult. Zddame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 4:

Dvere D.0406 patfi do soupisu praci pro CB, je opraveno v revizi R12 Soupisu praci s vykazem
vymeér CB, ktery je prilohou ¢. 2 Tohoto Vysvétleni.
Dotaz ¢. 5:

Nalezli jsme rozpor u dvefi D.1136 mezi vykazem vymér a PD. V soupisu maji dvere D.1136
rozmér 1800x2100, zatimco v tabulce dvefi je uveden rozmér 1600x2100. Z4adame zadavatele
o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 5:

Rozméry v tabulce dvefi jsou spravné, rozméry jsou opraveny v revizi R12 Soupisu praci
s vykazem vymeér BF, ktery je prilohou ¢. 1 Tohoto Vysvétleni.

Dotaz ¢C. 6:

Nalezli jsme rozpor u dvefi D.1137 mezi vykazem vymér a PD. V soupisu maji dvere D.1137
rozmér 1000x2100, zatimco v tabulce dvefi je uveden rozmér 1800x2100. Zadame zadavatele
o kontrolu a opravu.
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Informace zadavatele k dotazu &. 6:

Rozméry v tabulce dvefi jsou spravné, rozméry jsou opraveny v revizi R12 Soupisu praci
s vykazem vymeér BF, ktery je pfilohou ¢. 1 Tohoto Vysvétleni.

Dotaz ¢. 7:

V tabulce dvefi jsme nenalezli dvefe D.1286, D.2303, které jsou v soupisu praci. Zadame
zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu ¢. 7:

Dvere D.1286 se v projektu nevyskytuji, byly zrusené jiz v revizi RO5 Soupisu praci s vykazem
vymeér. Omylem se propsaly do dokumentace z jiného stupné a prekryvaly se s dvermi D.4231
v mistnosti 4_232 na 4.NP.

Dvere D.2303 jsou v revizi R12 Soupisu praci s vykazem vymeér BF, ktery je prilohou ¢. 1 Tohoto
Vysvétleni odstranény a do tabulky dvefi nepatfi. Tyto dvere jsou kryci dvirka a jsou soucasti
OV.726, ovsem maji Spatné oznaceni (D.2303). Je zohlednéno v revizi tabulky dveri R06 — viz
pfiloha ¢. 3 a ¢. 4 tohoto Vysvétleni.

Dotaz ¢. 8:

Nalezli jsme rozpor u dvefi D.4411, D.4435 mezi vykazem vymér a PD. V soupisu jsou dvere
oznaceny jako popisova polozka, ale v tabulce dvefi jsou tyto dvere ocelové a v poznamce je
vyékrtnuto, Ze mély byt souc¢asti PS. Zddame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 8:

Plati tabulka dveri, D.4411 jsou dvefe ocelové prosklené s nadsvétlikem. V soupisu praci jsou
tedy Spatné oznaceny jako popisova polozka, jelikoz se nejedna o dvere v prosklené pricce. To
sameé plati i pro dvere D.4435. Je opraveno Rozméry v tabulce dvefi jsou spravné, rozméry jsou
opraveny v revizi R12 Soupisu praci s vykazem vymér BF, ktery je prilohou ¢. 1 Tohoto
Vysvétleni.

Dotaz ¢. 9

Nalezli jsme rozpor u dvefi D.4482 mezi vykaze vymér a PD. Tyto dvere jsou v tabulce dveri
vy$krtnuty, ale v soupisu praci jsou uvedeny. Zddame zadavatele o kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu &. 9:

Dvere D.4482 jsou spravné vyskrtnuty z tabulky dvefi, a tudiz jsou odstranény Rozmeéry v
tabulce dvefi jsou spravné, rozméry jsou opraveny v revizi R12 Soupisu praci s vykazem vymeér
BF, ktery je pfilohou ¢. 1 Tohoto Vysvétleni.

Dotaz ¢. 10
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V tabulce dvefi jsme nenalezli dveie D.1056, které jsou v soupisu praci. Zadame zadavatele o

kontrolu a opravu.

Informace zadavatele k dotazu €. 10:

Dvere D.1056 se v projektu nevyskytuji, byly zrusené jiz v revizi RO5 soupisu praci. Omylem se

propsaly do dokumentace z jiného stupné a prekryvaly se s dvermi D.4430 v mistnosti 4_057

na 4.NP.

Opraveno v revizi R12 Soupisu praci s vykazem vymér BF, ktery je pfilohou ¢. 1 Tohoto Je

zohlednéno v revizi tabulky dvefi R06 — viz pfiloha ¢. 3 a ¢. 4 tohoto Vysvétleni.

Prilohy:

Pfiloha ¢. 1_221130_MEP2_BF_Soupis_praci_R12

Priloha ¢. 2_221130_MEP2_CB_Soupis_praci_R12

Pfiloha ¢. 3_D.1.1_01_704_Tabulka dvefi_R06 (format .pdf)
Priloha ¢. 4_D.1.1_01_704_Tabulka dveri_R06 (format .xlsx)

Praha dne dle elektronického podpisu

Mgr. Tomas Machurek

<2+ Digitalni podpis:
02.12.2022 13:07

Univerzita Karlova, Farmaceuticka fakulta v Hradci Kralové

i.s. MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

Mgr. Tomas Machurek
(podepsano elektronicky)
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