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Věc: Vysvětlení zadá,ľací dokumentace č. 1

Dne 14. 3.2Ol8 byl přijat dotazkzadávací dokumentaci na VŘ: ,,UK- lCT, přístľoje azaŕízenÍ
2017", vedené pod identifikačním číslęm EDS 133D2LE00004Ż. Níže je uvedeno přesné znění

dotazű společně s odpovědmi'

Dotaz: Po pľostudovani podkladu mame dotazna uvedęne paľametry. Uvadite ze zdroje v servęľęch

nesmi mit vice jak 450w cozlze posoudit jako pľefeľovani urceneho výľobce/vyľobcu. odbeľ serveľu

je dle konfiguľace aje tedy jedno zda zdroje jsou 450W nebo 700W odbeľ bude s oběma při stejne

konfiguľaci identicky. Pozadavkem na maximalni waĘ se mnoŽina moznych vyľobcu zuzuje a nektęľi

jsou tim umele vylouceni ačkoliv veskeľę ostďní paľamętry zadani splnuji' Mame tedy dotaz zda je

pozadavke na maximalni waĘ u zdľoju 450W nepľekľocitelny a nebo upľavite podmínky tak aby

byly neomezujici.

93! : Zadavatel v zadávací dokumentaci výslovně nepreferuje pľodukt konlcľétního dodavatele,

výrobce či značlły a neprovádí ani hodnocení nabídek dle ĺĺritéľią kvality. Povinností zadavatele je
však definovat požadavlql přesně a jednoznačně, Není možné nabídnouĺ jiné zdroje mající vyšší příkon

než požadovaných 450W, jelikož umístění seľverů je plónováno situovat v náročných až extrémních

provozních podmínkách zadavatele. Serveľovnaje provozována v histoľické budově v histoľické čósti

centľa města, a tudíž jsou stanoveny stľiktní ĺimiý a omezení ýkající se náročnosti elektľického

napájení včetně např' zatížení rozvodů. Úpravy rozvodů či posílení klimatizace není v možnostech

zadavateĺe, Proto je třeba zajistit optimáIní energetickou účinnost poptĺźvaých seľveľů včetně

stanoveného maximóĺního výkonu zdroje při zatížení plně obsazeného Serveru. S ohledem na

plánovanou kapacitu komponent a jejich pľovozních náklądů (UPS, kĺimatizace, jističe) je potřeba
zajistit co nejmenší maximólní přĺkon zařízení s co největší účinností. Proto zadavatel vyžaduje

omezení výkonu zdľojů a tedy i tím co nejvyšší účinnost'
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