
POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPUREI 15 DP1
POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN(R)EI 15 DP1
POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÝCH KONSTRUKCÍR 15 DP1

OZNAČENÍ

LEGENDA PO:

POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍEI/W 15 DP1

SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍC

KOUŘOTĚSNOST DVEŘÍ

KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ
PANIKOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ - HRAZDA (L-levé, P-pravé)

S

K
PH, PH-L, PH-P

PANIKOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ - KLIKAPK

SMĚR ÚNIKU / VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

SAMOČINNÉ SPRINKLEROVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ ODVODU KOUŘE A TEPLA

EVAKUAČNÍ VÝTAHE

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACEEPS

ÚSTŘEDNA EPS

POŽÁRNÍ KLAPKA

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SOZ

SHZ

SAMOČINNÉ MLHOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍMHZ

AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ

TELEFONNÍ PŘÍSTROJ

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJPHP

VYÚSTĚNÍ NEZAVODNĚNÉHO POŽÁRNÍHO POTRUBÍ

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU CHÚC

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY

ZÁBLEESKOVÝ MAJÁK

ZAŘÍZENÍ PARAMETRU ODVĚTRÁNÍ
ZOKT

ZPO

OPPO

KTPO

ZM

TRASA POSUZOVANÉHO ÚNIKU

TABLO TABLO EPS

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

POZN.:

U DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KTERÉ JSOU BEZ
POŽADAVKU NA KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ ("K"), BUDE OTVÍRÁNO POUZE
AKTIVNÍ KŘÍDLO.

GHZ SAMOČINNÉ PLYNOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

TOTAL STOP

CENTRAL STOPCS

TS

VSTUP DO VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY

MŘE MÍSTO ŘÍZENÍ EVAKUACE

HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS

TLAČÍTKO PRO SPUŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ

HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE

CHRÁNĚNÉ VZT POTRUBÍ

DVEŘE NESMÍ BÝT BLOKOVÁNY VE SMĚRU ÚNIKU

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
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9,46 m²

B_239
MÍSTNOST PRO ODPO ČINEK

LAF/FF

6,00 m²

B_252
SKLAD ODPADU

LAF/FF

7,14 m²

B_251
SKLAD OBALŮ

LAF/FF

4,05 m²

B_248
SKLAD CHEMIE

LAF/FF
5,00 m²

B_232
CHL. BOX ODPAD

LAF/FF

14,41 m²

B_244
MYTÍ + SKLAD. GASTRONÁDOB

LAF/FF

9,44 m²

B_240
HRUBÁ PŘÍPRAVNA + SKLAD ZELENINY

LAF/FF

4,12 m²

B_234
CHL. BOX ZELENINA

LAF/FF

9,53 m²

B_238
ČISTÁ PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ +

ZELENINY

LAF/FF

5,75 m²

B_233
CHL. BOX STUDENÁ KUCH.

LAF/FF

8,39 m²

B_242
ČÍSTÁ PŘÍPRAVNA MASA + VYTL. VAJEC

LAF/FF

3,75 m²

B_236
CHL. BOX MASO

LAF/FF

7,07 m²

B_235
CHL. BOX HOTOVÁ JÍDLA

LAF/FF

6,69 m²

B_243
MRAZ. BOX

LAF/FF

7,50 m²

B_250
SKLAD NÁPOJŮ

LAF/FF

198,98 m²

B_118
ARCHIV (LF)

LF/X

187,38 m²

B_117
ARCHIV (FaF)

FaF/X

53,92 m²

B_237
CHODBA

LAF/FF

8,13 m²

B_241
KANCELÁ Ř

LAF/FF

14,41 m²

B_244
MYTÍ + SKLAD. GASTRONÁDOB

LAF/FF

8,13 m²

B_247
ŠATNA

LAF/FF

2,40 m²

B_254
SPRCHA

LAF/FF

1,65 m²

B_256
ÚKLID

LAF/FF

8,13 m²

B_247
ŠATNA

LAF/FF

1,24 m²

B_257
WC

LAF/FF
1,24 m²

B_258
WC

LAF/FF

6,40 m²

B_255
SUCHÝ SKLAD

LAF/FF

21,75 m²

B_133
IPTO SKLAD PRO ZAHRADNÍ VYBAVENÍ +

MALOTRAKTOR

LAF/Y
4,63 m²

B_309
ÚKLID - STROJ P1

LAF/Y

9,54 m²

B_028
MEZISKLAD ODPAD Ů

-/-

43,08 m²

B_122
CHODBA

LAF/-

619,50 m²

2A.0.EXT.06
ZÁSAHOVÁ PLOCHA - NEMOCNICE

?

Neuzav řené

2B.0.EXT.07
ZÁSAHOVÁ PLOCHA - NEMOCNICE

?

1459,52 m²

B_265
PARKING - SEKCE 3 (CB)

-/-
37,14 m²

B_127
IPTO DÍLNA 2

LAF/Y

29,05 m²

B_142
ÚDRŽBA

LAF/Y

27,51 m²

B_131
IPTO ŘIDIČI

LAF/Y

29,01 m²

B_139
REFERENT (+ DENNÍ M.) + VELÍN BUDOVY

LAF/Y

19,70 m²

B_123
CHODBA

LAF/Y

33,69 m²

B_121
CHODBA

LAF/Y

10,05 m²

B_144
KUCHYŇKA

LAF/Y

2,40 m²

B_254
SPRCHA

LAF/FF

28,43 m²

B_126
IPTO DÍLNA 1

LAF/Y 68,71 m²

B_125
IPTO - SKLAD NÁ ŘADÍ A MAT./UNIVERZÁLNÍ

MÍST.

LAF/Y

4,04 m²

B_356
PŘEDSÍŇ HYGIENA Ž

LAF/Y 4,73 m²

B_140
ŠATNA Ž

LAF/Y

8,83 m²

B_355
WC M

LAF/Y

4,60 m²

B_358
PŘEDSÍŇ HYGIENA M

LAF/Y

2,87 m²

B_143
ŠATNA M

LAF/Y

2,08 m²

B_339
SPRCHA M

LAF/Y

25,11 m²

B_005
SCHODIŠTĚ 9

-/-

24,80 m²

B_008
SCHODIŠTĚ 8

-/-

19,53 m²

B_034
ROZVODNA

-/-

36,28 m²

B_141
STROJOVNA

LAF/-

15,20 m²

B_017
UPS

-/-

1,57 m²

B_310
ÚKLID U13

LAF/Y

7,49 m²

B_296
WC MUŽI

LF/C

4,73 m²

B_140
ŠATNA Ž

LAF/Y

1,37 m²

B_357
WC Ž

LAF/Y

28,43 m²

B_126
IPTO DÍLNA 1

LAF/Y

1,58 m²

B_311
ÚKLID U12

LF/C

93,97 m²

B_064
UČEBNA

LF/C

96,94 m²

B_063
UČEBNA

LF/C

106,76 m²

B_048
MUZEUM

LF/C

30,10 m²

B_359
CHODBA

LF/C

19,47 m²

B_059
SKLAD KOSTÍ

LF/C

19,45 m²

B_049
OBRAZÁRNA

LF/C

19,11 m²

B_056
SKLAD

LF/C

20,34 m²

B_046
LABORATOŘ MIKROSKOPICKÁ

LF/C
43,27 m²

B_045
LABORATOŘ HISTOLOGICKÁ

LF/C

32,84 m²

B_047
LABORATOŘ VELKÁ + PREPARÁTY

LF/C
14,03 m²

B_284
CHODBA

LF/C

7,94 m²

B_261
SKLAD HOŘLAVIN

LF/C

8,11 m²

B_057
SKLAD CHEMIKÁLIÍ

LF/C

16,78 m²

B_060
SKLAD PREPARÁT Ů

LF/C

105,07 m²

B_051
PITEVNA I.

LF/C

101,14 m²

B_050
PITEVNA I.

LF/C

70,70 m²

B_262
ROZPTYLOVÝ PROSTOR

LF/C

132,99 m²

B_260
CHODBA

LF/C

19,47 m²

B_059
SKLAD KOSTÍ

LF/C

23,55 m²

B_006
SCHODIŠTĚ 7

-/-
19,44 m²

B_285
CHODBA

LF/C
16,88 m²

B_044
MÍSTNOST PRO ODPO ČINEK

LF/C

6,62 m²

B_065
WC Ž

LF/C

2,20 m²

B_360
PŘEDSÍŇ WC M

LF/C

2,84 m²

B_308
WC M

LF/C

10,73 m²

B_058
HYGIENICKÁ SMY ČKA

LF/C

25,16 m²

B_053
PŘÍJEM

LF/C

2,20 m²

B_360
PŘEDSÍŇ WC M

LF/C

19,44 m²

B_285
CHODBA

LF/C

14,03 m²

B_284
CHODBA

LF/C

8,11 m²

B_057
SKLAD CHEMIKÁLIÍ

LF/C

24,45 m²

B_211
SKLAD KAD. A BIOL. ODP.

LAF/AA

12,21 m²

B_212
SKLAD KRMIVA

LAF/AA

24,17 m²

B_213
SKLAD PODESTÝLKY

LAF/AA
26,10 m²

B_210
SKLAD CHOVNÉHO ZA ŘÍZENÍ

LAF/AA

13,20 m²

B_380
SKLAD CHOVNÉHO ZA ŘÍZENÍ

LAF/AA

20,15 m²

B_149
CHODBA

LAF/AA

107,44 m²

B_150
CHODBA

LAF/AA

10,62 m²

B_322
CHODBA

LAF/AA

38,78 m²

B_155
CHODBA

LAF/AA

4,76 m²

B_178
MANIPULAČNÍ TECHNOLOGIE + DÍLNA

LAF/AA

36,67 m²

B_179
IZOLÁTOROVÁ HALA

LAF/AA

39,98 m²

B_152
CHODBA

LAF/AA

25,16 m²

B_053
PŘÍJEM

LF/C

8,71 m²

B_192
PERS. PROPUST

LAF/AA
17,21 m²

B_382
EXPERIMENT MLZ 10

LAF/AA
11,93 m²

B_396
EXPERIMENT MLZ 11

LAF/AA
8,32 m²

B_215
GENERÁTOR PÁRY

LAF/AA

10,04 m²

B_187
MAT. PROPUST

LAF/AA

3,15 m²

B_263
SKLAD ODPADU

LF/C

16,54 m²

B_167
CHOV SPF 2

LAF/AA
16,29 m²

B_168
CHOV SPF 3

LAF/AA

?

?
?

?

4,59 m²

B_012
ROZVODNA SLB

-/-

5,22 m²

B_188
MAT. PROPUST

LAF/AA

4,80 m²

B_206
ŠATNA Ž

LAF/AA

8,32 m²

B_215
GENERÁTOR PÁRY

LAF/AA

1,56 m²

B_366
SPRCHA Ž

LAF/AA
1,55 m²

B_367
WC Ž

LAF/AA

1,55 m²

B_364
WC M

LAF/AA

16,54 m²

B_167
CHOV SPF 2

LAF/AA

5,16 m²

B_362
PŘEDSÍŇ WC M

LAF/AA

20,15 m²

B_149
CHODBA

LAF/AA

16,07 m²

B_170
MÍSTNOST PRO ODPO ČINEK

EXPERIMENTÁTOŘI

LAF/AA

2,26 m²

B_298
ÚKLID U5

LAF/AA

4,80 m²

B_206
ŠATNA Ž

LAF/AA

14,87 m²

B_180
KANCELÁŘI ASISTENTI

LAF/AA

17,57 m²

B_196
KANCELÁŘ LABORANTI / SŠ

LAF/AA

18,37 m²

B_181
KANCELÁŘ VEDOUCÍ

LAF/AA

9,79 m²

B_321
CHODBA

LAF/AA

50,92 m²

B_274
SKLAD

LAF/AA

129,88 m²

B_281
CENTRÁLNÍ SKLAD NECHEMICKÝ

LAF/Y

16,72 m²

B_138
KANCELÁŘ CS NECHEMICKÝ

LAF/Y

6,38 m²

B_290
WC M

LAF/-

8,88 m²

B_024
WC Ž

LAF/- 1,20 m²

B_292
ÚKLID U2

LAF/-

1,87 m²

B_293
WC

LAF/-

37,31 m²

B_078
ULTRAMICROTOM

LF/J/ELMI

27,01 m²

B_068
LABORATOŘ + SKLAD

LF/J/ELMI

1,55 m²

B_367
WC Ž

LAF/AA

1,55 m²

B_364
WC M

LAF/AA

19,45 m²

B_049
OBRAZÁRNA

LF/C

2,26 m²

B_298
ÚKLID U5

LAF/AA

9,79 m²

B_321
CHODBA

LAF/AA

39,98 m²

B_152
CHODBA

LAF/AA

16,10 m²

B_162
CHOV MLZ 3

LAF/AA
15,85 m²

B_163
CHOV MLZ 4

LAF/AA

24,80 m²

B_008
SCHODIŠTĚ 8

-/-

5,20 m²

B_165
CHOV MLZ 6

LAF/AA

22,05 m²

B_381
EXPERIMENT MLZ 6

LAF/AA

9,54 m²

B_028
MEZISKLAD ODPAD Ů

-/-

2,60 m²

B_220
ÚKLID U9

LAF/AA

7,25 m²

B_193
PERS. PROSPUST

LAF/AA

15,03 m²

B_201
PŘÍSTR. MÍSTN.

LAF/AA

3,08 m²

B_341
SPRCHA Ž

LAF/Y

19,53 m²

B_034
ROZVODNA

-/-

17,11 m²

B_173
EXPERIMENT MLZ 1

LAF/AA

2,81 m²

B_186
MAT. PROPUST

LAF/AA

96,84 m²

B_147
CHODBA

LAF/AA

16,10 m²

B_162
CHOV MLZ 3

LAF/AA
15,85 m²

B_163
CHOV MLZ 4

LAF/AA

22,05 m²

B_381
EXPERIMENT MLZ 6

LAF/AA

16,17 m²

B_177
EXPERIMENT MLZ 5

LAF/AA

5,20 m²

B_165
CHOV MLZ 6

LAF/AA

49,81 m²

B_066
CHODBA

LF/J/ELMI

16,96 m²

B_071
SEM

LF/J/ELMI
13,86 m²

B_074
TECH. ZÁZEMÍ

LF/J/ELMI
24,58 m²

B_070
SEM

LF/J/ELMI

36,28 m²

B_141
STROJOVNA

LAF/-

20,73 m²

B_067
MÍSTNOST PRO ODPO ČINEK

LF/J/ELMI
20,95 m²

B_077
TEM

LF/J/ELMI
14,93 m²

B_073
TECH. ZÁZEMÍ

LF/J/ELMI
21,78 m²

B_076
TEM

LF/J/ELMI
14,05 m²

B_069
OVLÁDÁNÍ

LF/J/ELMI

1,66 m²

B_375
WC

LAF/Y

2,40 m²

B_301
ÚKLID U1

LAF/Y

1,75 m²

B_329
SPRCHA

LAF/Y
1,75 m²

B_330
SPRCHA

LAF/Y

1,53 m²

B_331
SPRCHA

LAF/Y

11,51 m²

B_135
IPTO ÚKLID DODAVATELSKY - ŠATNA

LAF/Y

33,90 m²

B_136
IPTO ÚKLID DODAVATELSKY - SKLAD

LAF/Y

14,42 m²

B_302
MÍSTNOST PRO ODPO ČINEK A ÚKLID

LAF/Y

1,66 m²

B_374
WC

LAF/Y

25,08 m²

B_080
MÍSTNOST PRO ZVÍ ŘATA

FaF/U/BSL3

34,76 m²

B_269
LABORATOŘ

FaF/U/BSL3

16,64 m²

B_280
PŘÍPRAVNA BSL3

FaF/U/BSL3
28,94 m²

B_270
LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ

FaF/U/BSL3

5,00 m²

B_232
CHL. BOX ODPAD

LAF/FF

22,09 m²

B_085
MAT PROPUST

LAF/U/BSL3

13,95 m²

B_295
PŘÍPRAVNA

FaF/U/BSL3

3,47 m²

B_313
PP - ÚKLID U3

FaF/U/BSL3

5,91 m²

B_314
PP - UMÝVÁRNA ŠPINAVÁ

FaF/U/BSL3

7,56 m²

B_081
PP - ŠATNA

FaF/U/BSL3

4,23 m²

B_317
PP - UMÝVÁRNA ČISTÁ

FaF/U/BSL3

2,54 m²

B_316
PP - PŘEVLÉKÁRNA ŠPINAVÁ

FaF/U/BSL3
3,53 m²

B_318
PP - P ŘEVLÉKÁRNA ČISTÁ

FaF/U/BSL3

15,03 m²

B_201
PŘÍSTR. MÍSTN.

LAF/AA

24,58 m²

B_070
SEM

LF/J/ELMI

23,81 m²

B_083
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY 5 BSL3

-/U/BSL3

13,55 m²

B_100
DOČASNÉ PŘECHOVÁNÍ ZVÍŘAT

FaF/W
10,07 m²

B_115
UMÝVÁRNA + SKLAD SKLA

FaF/W

47,27 m²

B_222
UMÝVÁRNA

LAF/AA

54,27 m²

B_216
TECHNOLOGIE

LAF/AA

13,20 m²

B_380
SKLAD CHOVNÉHO ZA ŘÍZENÍ

LAF/AA

7,07 m²

B_235
CHL. BOX HOTOVÁ JÍDLA

LAF/FF

6,00 m²

B_252
SKLAD ODPADU

LAF/FF

17,21 m²

B_382
EXPERIMENT MLZ 10

LAF/AA

22,09 m²

B_106
LABORATOŘ

FaF/W

10,04 m²

B_187
MAT. PROPUST

LAF/AA

9,44 m²

B_240
HRUBÁ PŘÍPRAVNA + SKLAD ZELENINY

LAF/FF

8,71 m²

B_192
PERS. PROPUST

LAF/AA

4,12 m²

B_234
CHL. BOX ZELENINA

LAF/FF

18,30 m²

B_104
KANCELÁŘ VEDOUCÍ

FaF/W

3,75 m²

B_236
CHL. BOX MASO

LAF/FF

24,17 m²

B_213
SKLAD PODESTÝLKY

LAF/AA
26,10 m²

B_210
SKLAD CHOVNÉHO ZA ŘÍZENÍ

LAF/AA

16,15 m²

B_101
HYGIENICKÁ SMY ČKA STUDENTI

FaF/W
1,49 m²

B_372
WC

FaF/W

2,30 m²

B_306
SPRCHA ZAM.

LaF/W
1,68 m²

B_307
WC ZAM.

LaF/W

5,11 m²

B_145
HYGIENICKÁ SMY ČKA ZAMĚSTNANCI

LaF/W

29,11 m²

B_097
CHODBA

FaF/W

5,87 m²

B_011
ROZVODNA SLB

-/-

2,55 m²

B_353
WC ZAM.

LaF/W

4,81 m²

B_105
KOPÍRKA + SKLAD

FaF/W

129,88 m²

B_281
CENTRÁLNÍ SKLAD NECHEMICKÝ

LAF/Y

8,39 m²

B_242
ČÍSTÁ PŘÍPRAVNA MASA + VYTL. VAJEC

LAF/FF9,53 m²

B_238
ČISTÁ PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ +

ZELENINY

LAF/FF

25,56 m²

B_091
LABORATOŘ CHN

FaF/U/NMR

18,73 m²

B_086
CHODBA

FaF/U/NMR

7,49 m²

B_342
MAT. PROPUST

FaF/U/NMR

6,04 m²

B_343
PERS. PROPUST

FaF/U/NMR

15,02 m²

B_094
PŘÍPRAVNA

FaF/U/NMR

23,59 m²

B_092
LABORATOŘ IČ

FaF/U/NMR
21,34 m²

B_087
KANCELÁ Ř PSG / POSTDOC

FaF/U/NMR
14,79 m²

B_088
KANCELÁŘ PROF / DOC

FaF/U/NMR

11,07 m²

B_096
TECH. MÍSTNOST

FaF/U/NMR

13,28 m²

B_089
KOMPRESOROVNA

FaF/U/NMR

70,43 m²

B_093
LABORATOŘ NMR

FaF/U/NMR

3,06 m²

B_391
PERS. PROPUST SPRCHA - MUŽI

LAF/AA

1,43 m²

B_392
PERS. PROPUST WC - MUŽI

LAF/AA

4,36 m²

B_291
BEZB. WC

LAF/-

6,76 m²

B_388
PERS. PROPUST - ČISTÁ - ŽENY

LAF/AA

16,72 m²

B_138
KANCELÁŘ CS NECHEMICKÝ

LAF/Y

1,36 m²

B_390
PERS. PROPUST WC - ŽENY

LAF/AA

6,76 m²

B_386
PERS. PROPUST SPINAVÁ - ŽENY

LAF/AA
15,25 m²

B_176
EXPERIMENT MLZ 7

LAF/AA
10,68 m²

B_385
EXPERIMENT MLZ 8

LAF/AA

16,29 m²

B_168
CHOV SPF 3

LAF/AA

4,58 m²

B_393
MAT. PROPUST

LAF/AA

11,93 m²

B_396
EXPERIMENT MLZ 11

LAF/AA

3,81 m²

0_091
VÝTAH CB_9.1

LAF/-

1,98 m²

0_094
VÝTAH CB_9.4

LAF/-

2,97 m²

0_092
VÝTAH CB_9.2

./

5,25 m²

0_070
VÝTAH BF_7

LAF/C

5,88 m²

0_010
VÝTAH BF_1

LAF/-

5,25 m²

0_060
VÝTAH BF_6

LAF/-

5,66 m²

0_050
VÝTAH BF_5

LAF/-

5,25 m²

0_040
VÝTAH BF_4

LAF/-

12,62 m²

0_141
ŠACHTA 4

LAF/H

5,88 m²

0_020
VÝTAH BF_2

LAF/-

5,25 m²

0_030
VÝTAH BF_3

LAF/C

3,81 m²

0_091
VÝTAH CB_9.1

LAF/-

5,82 m²

B_195
PERS. PROPUST

LAF/AA

3,24 m²

B_184
MAT. PROPUST

LAF/AA

7,25 m²

B_193
PERS. PROSPUST

LAF/AA

9,00 m²

B_182
CHOV KRÁLÍK 1 (KARANTÉNA)

LAF/AA

3,53 m²

B_318
PP - P ŘEVLÉKÁRNA ČISTÁ

FaF/U/BSL3

9,00 m²

B_159
CHOV KRÁLÍK 3

LAF/AA
8,93 m²

B_158
CHOV KRÁLÍK 4

LAF/AA

3,24 m²

B_184
MAT. PROPUST

LAF/AA

106,76 m²

B_048
MUZEUM

LF/C

12,65 m²

B_154
CHODBA

LAF/AA

16,96 m²

B_172
EXPERIMENT KRÁLÍK 2

LAF/AA
7,13 m²

B_202
PŘÍSTR. MÍSTNOST

LAF/AA

24,89 m²

B_171
EXPERIMENT KRÁLÍK 1

LAF/AA

17,11 m²

B_173
EXPERIMENT MLZ 1

LAF/AA

21,40 m²

B_223
UMÝVÁRNA KRÁLÍK

LAF/AA

18,30 m²

B_104
KANCELÁŘ VEDOUCÍ

FaF/W

2,60 m²

B_220
ÚKLID U9

LAF/AA

1,35 m²

B_207
ÚKLID U10

LAF/AA

10,25 m²

B_214
STERILIZACE

LAF/AA

26,63 m²

B_120
CENTRÁLNÍ SKLAD NECHEMICKÝ

LAF/U/CYT

6,36 m²

B_347
PP-ČISTÁ ŠATNA A UMÝVÁRNA

LAF/U/CYT

3,34 m²

B_345
PP-SPRCHA ŠPINAVÁ

LAF/U/CYT

2,92 m²

B_346
PP-ČISTÁ PŘEDSÍŇ

LAF/U/CYT

5,30 m²

B_349
PP-ŠPINAVÁ ŠATNA A UMÝVÁRNA

LAF/U/CYT

13,86 m²

B_074
TECH. ZÁZEMÍ

LF/J/ELMI

47,49 m²

B_217
TECHNOLOGIE VIVÁRIUM

LAF/AA

90,15 m²

B_278
KOLÁRNA

LAF/-

1,20 m²

B_292
ÚKLID U2

LAF/-

1,87 m²

B_293
WC

LAF/-

3,13 m²

B_370
PŘEDSÍŇ WC M

LAF/-

17,24 m²

B_271
ARCHIV KSKF

LAF/-

81,44 m²

B_268
STROJOVNA T Č 2

-/-

16,96 m²

B_071
SEM

LF/J/ELMI

5,43 m²

B_373
HYGIENICKÁ PŘEDSÍŇ

LAF/Y

3,99 m²

B_377
BEZB. WC

LAF/-

12,88 m²

B_303
CHODBA

LAF/Y

16,43 m²

B_272
KANCELÁŘ (VÝDEJ)

LAF/BB
28,09 m²

B_226
PŘÍPRAVNA

LAF/BB

2,7
4 m

²

B_
32

4
ÚK

LID
 U

15

LA
F/B

B

27,66 m²

B_275
SKLAD

LAF/BB

28,94 m²

B_270
LABORATOŘ PŘÍSTROJOVÁ

FaF/U/BSL3

166,11 m²

B_225
HLUBOKOMRAZÍCÍ BOXY

LAF/BB

9,01 m²

B_230
ZÁDVEŘÍ/CHODBA

LAF/BB

5,91 m²

B_314
PP - UMÝVÁRNA ŠPINAVÁ

FaF/U/BSL3

2,54 m²

B_334
SPRCHA

LAF/BB

3,33 m²

B_315
PP - SPRCHA

FaF/U/BSL3

7,94 m²

B_261
SKLAD HOŘLAVIN

LF/C

40,56 m²

B_040
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE VS2

-/-

17,21 m²

B_038
CENTRÁLNÍ ÚPRAVA VODY

-/-

156,43 m²

B_039
STROJOVNA TČ 1

-/-

16,35 m²

B_276
ZÁZEMÍ CYKLISTÉ

LAF/-

16,85 m²

B_137
KANCELÁŘ CS CHEMICKÝ

-/-

3,35 m²

B_305
ÚKLID U4

LAF/-

9,12 m²

B_015
ROZVODNA DA

-/-

19,11 m²

B_056
SKLAD

LF/C

2,55 m²

B_353
WC ZAM.

LaF/W

20,34 m²

B_046
LABORATOŘ MIKROSKOPICKÁ

LF/C

131,17 m²

B_119
SKLAD CHEMICKÝCH LÁTEK

LAF/Y

1,65 m²

B_371
SPRCHA

FaF/W

2,30 m²

B_306
SPRCHA ZAM.

LaF/W

30,10 m²

B_359
CHODBA

LF/C

11,51 m²

B_135
IPTO ÚKLID DODAVATELSKY - ŠATNA

LAF/Y

30,83 m²

B_031
STROJOVNA SPRINKLER Ů

-/-

156,43 m²

B_039
STROJOVNA TČ 1

-/-

9,08 m²

B_001
UPS

-/-

14,05 m²

B_069
OVLÁDÁNÍ

LF/J/ELMI

33,90 m²

B_136
IPTO ÚKLID DODAVATELSKY - SKLAD

LAF/Y

7,50 m²

B_250
SKLAD NÁPOJŮ

LAF/FF

3,90 m²

B_249
SKLAD DKP

LAF/FF

29,70 m²

B_267
SCHODIŠTĚ 2

-/-

10,62 m²

B_322
CHODBA

LAF/AA

32,55 m²

B_277
ZÁZEMÍ CYKLISTÉ

LAF/-

3,04 m²

B_338
SPRCHA

LAF/-
1,98 m²

B_337
SPRCHA

LAF/-

1,58 m²

B_311
ÚKLID U12

LF/C

70,70 m²

B_262
ROZPTYLOVÝ PROSTOR

LF/C

1,1
4 m

²

B_
36

8
WC LA

F/-

1,1
4 m

²

B_
36

9
WC LA

F/-

6,69 m²

B_243
MRAZ. BOX

LAF/FF

41,80 m²

B_266
SCHODIŠTĚ 1

-/-

3,59 m²

B_351
ÚKLID

FaF/W

9,77 m²

B_352
PŘEDSÍŇ

LAF/-

2,54 m²

B_316
PP - PŘEVLÉKÁRNA ŠPINAVÁ

FaF/U/BSL3

31,75 m²

B_286
CHODBA

LF/C

8,08 m²

B_021
CHLOROVNA

-/-

54,04 m²

B_054
PŘÍPRAVNA TĚL VČ. CHLOROVNY

LF/C
54,88 m²

B_052
PITEVNA II.

LF/C
34,44 m²

B_013
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKA 1 ANATOMIE

-/-

4,85 m²

B_205
ŠATNA M

LAF/AA

1,56 m²

B_363
SPRCHA M

LAF/AA

5,07 m²

B_365
PŘEDSÍŇ Ž

LAF/AA

5,04 m²

B_198
PŘÍJEM ZVÍŘAT

LAF/AA

6,93 m²

B_400
ÚPRAVA VODY

LAF/AA

36,53 m²

B_156
CHODBA

LAF/AA

4,92 m²

B_399
CHOV MLZ 7

LAF/AA
5,20 m²

B_164
CHOV MLZ 5

LAF/AA

16,10 m²

B_161
CHOV MLZ 2

LAF/AA
16,10 m²

B_160
CHOV MLZ 1

LAF/AA

9,63 m²

B_221
ÚKLID U7

LAF/AA
7,37 m²

B_146
ARCHIV

LAF/AA

9,21 m²

B_219
ÚKLID U8

LAF/AA

16,54 m²

B_397
CHOV SPF 4

LAF/AA
16,54 m²

B_166
CHOV SPF 1

LAF/AA

16,17 m²

B_169
MÍSTNOST PRO ODPO ČINEK CHOVATELKY

LAF/AA

16,78 m²

B_398
EXPERIMENT MLZ 4

LAF/AA
6,56 m²

B_224
UNIPROTECT

LAF/AA
4,58 m²

B_197
PŘEDĚLÁVACÍ MÍSTNOST

LAF/AA

16,91 m²

B_175
EXPERIMENT MLZ 3

LAF/AA
17,01 m²

B_174
EXPERIMENT MLZ 2

LAF/AA

4,98 m²

B_325
SKLAD

LAF/AA

26,77 m²

B_153
CHODBA

LAF/AA

10,55 m²

B_183
CHOV KRÁLÍK 2 (KARANTÉNA)

LAF/AA

3,86 m²

B_189
MAT. PROPUST

LAF/AA

4,93 m²

B_148
CHODBA

LAF/AA

9,00 m²

B_384
CHOV KRÁLÍK 5

LAF/AA

5,12 m²

B_383
TLAKOVÉ MYTÍ

LAF/AA

19,50 m²

B_395
CHOV KRÁLÍK 6

LAF/AA

23,40 m²

B_282
SCHODIŠTĚ 6

-/-

12,67 m²

0_161
ŠACHTA 6

LAF/D

25,33 m²

B_287
CENTRÁLNÍ SKLAD NECHEMICKÝ

LAF/Y

33,18 m²

B_079
LABORATOŘ

FaF/U/BSL3

23,81 m²

B_294
AUTOMATICKÁ DEKONTAMINA ČNÍ MÍSTNOST

-/U/BSL3

12
,16

 m
²

B_
08

2
SL

UŽ
EB

NÍ
 C

HO
DB

A

Fa
F/U

/BS
L3

14,99 m²

B_099
KUCHYŇKA

FaF/W

18,00 m²

B_102
KANCELÁ Ř ASISTENTI

FaF/W
21,45 m²

B_103
KANCELÁŘ PGS/POSTDOC

FaF/W
14,41 m²

B_111
PŘÍPRAVNA

FaF/W
33,74 m²

B_110
PRAKTIKÁRNA

FaF/W
18,30 m²

B_108
LABORATOŘ BUNĚČNÝCH KULTUR

FaF/W
18,09 m²

B_107
LABORATOŘ

FaF/W
13,25 m²

B_112
SKLAD

FaF/W

10
,18

 m
²

B_
11

4
TR

EZ
OR

OV
Á M

ÍST
NO

ST

Fa
F/W

23,55 m²

B_007
SCHODIŠTĚ 5

-/-

10,26 m²

B_116
VYMÍRACÍ MÍSTNOST

FaF/W
21,00 m²

B_109
MĚŘÍCÍ MÍSTNOST

FaF/W

7,29 m²

0_151
ŠACHTA 5

-/-

53,03 m²

B_098
CHODBA

FaF/W

23,02 m²

B_350
CENTRÁLNÍ P ŘÍPRAVNA CYTOSTATIK

LAF/U/CYT

16,78 m²

B_394
EXPERIMENT MLZ 9

LAF/AA
5,34 m²

B_191
POZOROVACÍ MÍSTNOST

LAF/AA

1,6
1 m

²

B_
34

4
PP

-Ú
KL

ID

LA
F/U

/C
YT

2,08 m²

B_354
WC

LAF/-

2,72 m²

B_332
SPRCHA

LAF/-

4,06 m²

B_333
SPRCHA

LAF/-

54,70 m²

B_228
STROJOVNA VZDUCHOTECH. KRYOCENTRUM

LAF/BB

7,52 m²

B_229
ŠATNA

LAF/BB

1,66 m²

B_379
WC

LAF/BB

23,55 m²

B_010
SCHODIŠTĚ 4

-/-

29,96 m²

B_300
CHODBA

-/-

29,27 m²

B_090
KONFOKÁLNÍ MIKRO. - ČISTÝ PROSTOR ISO8

FaF/U/NMR

28,93 m²

B_273
CHEMICKÝ SKLAD

LAF/-

51,30 m²

B_227
SKLAD KAPALNÉHO N2

LAF/BB

26,30 m²

B_016
TECHNICKÉ PLYNY

-/-

36,77 m²

B_020a
DIESELAGREGÁT

-/-

36,58 m²

B_020b
DIESELAGREGÁT

-/-

50,93 m²

B_231
ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO DUSÍKU

LAF/BB

4,05 m²

B_376
WC MUŽI PŘEDSÍŇ

LAF/-

9,97 m²

B_025
WC MUŽI

LAF/-

13,76 m²

B_378
WC ŽENY

LAF/-

2,74 m²

B_323
ÚKLID U16

LAF/U/NMR

30,83 m²

B_095
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY NMR

FaF/U/NMR
107,02 m²

B_113
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY RIL

FaF/W

3,14 m²

B_387
PERS. PROPUST SPRCHA - ČISTÁ ŽENY

LAF/AA

6,76 m²

B_389
PERS. PROPUST - ČISTÁ MUŽI

LAF/AA
6,83 m²

B_194
PERS. PROPUST ŠPINAVÁ

LAF/AA

168,94 m²

B_037
CHODBA

-/-

4,86 m²

B_203
MAT. PROPUST

LAF/AA

158,41 m²

B_299
CHODBA

-/-

30,01 m²

B_061
SKLAD VELKÝ - TECHNICKÝ

LF/C

4,18 m²

B_361
PŘEDSÍŇ WC MUŽI

LF/C
4,05 m²

B_297
BEZB. WC

LF/C

16,04 m²

B_062
WC ŽENY

LF/C

9,14 m²

B_319
ROZVODNA POŽÁRNÍ

-/-

24,43 m²

B_128
IPTO DÍLNA 3

LAF/Y

7,96 m²

B_246
ŠATNA

LAF/FF
1,65 m²

B_253
SPRCHA

LAF/FF

15,01 m²

B_245
MYTÍ + SKLADOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH NÁDOB

LAF/FF

3,05 m²

0_093
VÝTAH CB_9.3

-/-

15,25 m²

B_288
PŘEDSÍŇ

LAF/-

9,39 m²

B_289
ÚKLID

LAF/-
1,98 m²

B_336
SPRCHA

LAF/-
1,98 m²

B_335
SPRCHA

LAF/-

5590,64 m²

B_027
PARKING - SEKCE 1 (BF) - 216 STÁNÍ

-/-

43,14 m²

B_030
SPRINKLEROVÁ NÁDRŽ

-/-

26,92 m²

B_003
CHODBA

-/-

16,51 m²

B_304
CHODBA

-/-

23,54 m²

B_009
SCHODIŠTĚ 3

-/-

5,88 m²

B_026
HYGIENA + ÚKLID

LAF/-

9,46 m²

B_014
ROZVODNA DA PBZ

-/-

12,26 m²

0_131
ŠACHTA 3

-/-

15,00 m²

B_326a
SKLAD TL. LAHVÍ (HO ŘLAVÉ PLYNY)

LAF/Y

22,16 m²

B_327
SKLAD TL. LAHVÍ (NEHO ŘLAVÉ PLYNY)

LAF/Y

38,14 m²

B_036
VELKOODBĚRATELSKÁ TS + ROZVODNA NN

-/-

14,59 m²

B_004
ROZVODNA VN

-/-
9,35 m²

B_033
POŽÁRNÍ ROZVODNA

-/-

9,07 m²

B_320
CBS

-/-

4,62 m²

B_002
CHODBA

-/-

1,44 m²

B_312
ÚKLID U11

LF/C

13,62 m²

B_134
IPTO SKLAD PRO ZAHRADNÍ VYBAVENÍ +

MALOTRAKTOR

LAF/-

13,85 m²

B_055
ŠATNA

LF/C

16,28 m²

B_185
PROKLÁDACÍ AUTOKLÁV

LAF/AA

14,48 m²

B_084
CHODBA

LAF/U/BSL3

198,72 m²

B_279
KOLÁRNA

LAF/-

1,17 m²

B_096a
SKLAD LAHVÍ GHZ

FaF/U/NMR

52,20 m²

B_326b
SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN

LAF/Y

IKS 21

IKS 8

IKS 10

IKS 33

IKS 36

IKS 36

DLE IKS 36
V ŘEŠENÍ

IKS 36

IKS 36

ŽOI 161

ŽOI 161

ŽOI 161

ŽOI 161

POSUN STĚNY

SNÍŽENA PODLAHA

HLAVNÍ KŘÍDLO 1100
HLAVNÍ KŘÍDLO 1100

POSUN STĚNY

SNÍŽENA PODLAHA

P1.03-III
REI 60 DP1
(R)EI 60 DP1
R 60 DP1
EPS MHZ

Bu-9-P1/N4-III

VŠ-III

P1.55-III
REI 60 DP1
(R)EI 60 DP1
R 60 DP1
EPS MHZ

P1.05-IV

P1.06-I

P1.04-V

P1.01-IIP1.07-III

P1.11-III
P1.56-III

P1.08-III

P1.09-III

P1.10-IIIP1.49-V
REI 120 DP1
(R)EI 120 DP1
R 120 DP1
EPS MHZ

P1.12-III
REI 60 DP1
(R)EI 60 DP1
R 60 DP1
EPS MHZ P1.53-I

Bu-8-P1/N4-III

Bu-1-P1/N4-III
P1.44-V

Bu
-7

-P
1/

N
4-

III

P1.13-III
REI 60 DP1
(R)EI 60 DP1
R 60 DP1
EPS MHZ

P1.14-VII
REI 180 DP1
(R)EI 180 DP1
R 180 DP1
EPS MHZ

VŠ-III

IŠ-III

P1.50-VI

P1.52-III

P1.02-II

Bu-6-P1/N4-III

IŠ-III

VŠ-III

P1.42-II
REI 45 DP1
(R)EI 45 DP1
R 45 DP1
EPS MHZ

P1.41-V

P1.40-III

P1.57-V

P1.39-V

P1.38-III

P1.32-III

P1.36-III

IŠ-III
VŠ-III

P1.58-III

P1.37-V

P1.35-III

P1.34-V

P1.33-III

P1.45-III

P1.27-V

P1.31/N1-III P1.30/N1-III

P1.29-III

P1.28-III

P1.48-I

P1.47-V

IŠ-III

VŠ-III

Bu-5-P1/N4-III

Bu
-4

-P
1/

N
4-

III

P1.24-III

P1.26-V

P1.23-III

P1.25-III

P1.21-III

P1.51-III

P1.22-III

IŠ-III

VŠ-III

Bu-3-P1/N4-III

P1.20-VI

P1.15-III

Bu-2-P1/N4-III

P1.60-VII
P1.54-III

P1.19-V

P1.17-III

P1.18-III

P1.16-III

REI 90 DP1
(R)EI 90 DP1
R 90 DP1
EPS MHZ

REI 30 DP1
(R)EI 30 DP1
R 30 DP1
EPS MHZ

REI 120 DP1
(R)EI 120 DP1
R 120 DP1
EPS MHZ

REI 45 DP1
(R)EI 45 DP1
R 45 DP1

EPS MHZ

EPS

REI 60 DP1
(R)EI 60 DP1
R 60 DP1
EPS MHZ

REI 60 DP1
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