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zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
zálohace historických dat 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na 
disku)

6
x x x x x x x x x x

kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
zálohace historických dat 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
zálohace historických dat 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

zálohace historických dat 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
zálohace historických dat 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

MSEA (IE) kontrola maximálního vytížení 6 x x x x x x x x x x
kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
kontrola maximálního vytížení 6 x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
kontrola maximálního vytížení 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
zálohace systémových dat 6 x x x x x x x x x x
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kontrola maximálního vytížení 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x

kontrola přenosu dat integrovaných systémů 6
x x x x x x x x x x

zálohace databáze 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
zálohace databáze 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
kontrola ukládání dat 6 x x x x x x x x x x
komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na 
disku)

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
kontrola maximálního vytížení 6 x x x x x x x x x x
zálohace databáze 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
komprimace či odmazání dat (uvolnění místa na 
disku)

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x
kontrola maximálního vytížení 6 x x x x x x x x x x

N2-BUS kontrola odezvy systému 12 x x x x x
N2-OPEN kontrola odezvy systému 12 x x x x x
BACnet kontrola přenosu dat 6 x x x x x x x x x x
LON kontrola přenosu dat 6 x x x x x x x x x x
M-BUS kontrola přenosu dat 6 x x x x x x x x x x

ARCnet kontrola časové odezvy 6 x x x x x x x x x x
kontrola časové odezvy 6 x x x x x x x x x x
kontrola prostupnosti dat 6 x x x x x x x x x x

RS232 kontrola časové odezvy 6 x x x x x x x x x x
kontrola časové odezvy 6 x x x x x x x x x x
kontrola prostupnosti dat 6 x x x x x x x x x x

LON FTT kontrola napěťových úrovní napájení spěrnice 6
x x x x x x x x x x

M-BUS kontrola napěťových úrovní napájení spěrnice 6
x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola nastavení času a data 6 x x x x x x x x x x

kontrola funkce binárních vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce analogových vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola napěťových či proudových úrovní 
analogových vstupů a výstupů

12 x x x x x

kontrola komunikace s rozšiřujícími moduly 6
x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x

kontrola funkce binárních vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce analogových vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x

kontrola funkce binárních vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x
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kontrola funkce analogových vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x

kontrola funkce binárních vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce analogových vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce binárních vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce analogových vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola napěťových či proudových úrovní 
analogových vstupů a výstupů

12 x x x x x

kontrola komunikace s rozšiřujícími moduly 6
x x x x x x x x x x

kontrola komunikace distribuované SW aplikace 6
x x x x x x x x x x

vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
nastavení a úprava časových a událostních 
programů

6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce binárních vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola funkce analogových vstupů a výstupů 6
x x x x x x x x x x

kontrola komunikace s rozšiřujícími moduly 6
x x x x x x x x x x

funkční zkouška 12 x x x x x
kalibrace 12 x x x x x
funkční zkouška 12 x x x x x
kalibrace 12 x x x x x
funkční zkouška 12 x x x x x
kalibrace 12 x x x x x
funkční zkouška 12 x x x x x
kalibrace 12 x x x x x
funkční zkouška 12 x x x x x
kalibrace 60 x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
ověření měřených hodnot 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
ověření měřených hodnot 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
ověření měřených hodnot 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
ověření měřených hodnot 6 x x x x x x x x x x

salinita funkční zkouška 12 x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
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vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola popř. přezkoušení nastavených 
mezních hodnot

6
x x x x x x x x x x

přezkoušení resetování 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola popř. přezkoušení nastavených 
mezních hodnot

6
x x x x x x x x x x

přezkoušení resetování 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola popř. přezkoušení nastavených 
mezních hodnot

6
x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení resetování 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola popř. přezkoušení nastavených 
mezních hodnot

6
x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení resetování 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola správné funkce 6 x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení mechanické pevnosti 12 x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení mechanické pevnosti 12 x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x

kontrola popř. vymezení chodu (např. 90°)
6

x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x

kontrola a seřízení dojezdu do koncových poloh
6

x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení ručního ovládání 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna 
ucpávek oproti fakturaci

6
x x x x x x x x x x

termostat

presostat

tlaková 
diference

snímač 
zaplavení

humidistat

snímač hladiny

detektor 
pohybu
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Regulační členy
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kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení ručního ovládání 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení těsnosti, dotažení, příp. výměna 
ucpávek oproti fakturaci

6
x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení ručního ovládání 6 x x x x x x x x x x

kontrola popř. vymezení chodu (např. 90°) 6
x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení ručního ovládání 6 x x x x x x x x x x

kontrola popř. vymezení chodu (např. 90°) 6
x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola mechanických a točivých částí 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení ručního ovládání 6 x x x x x x x x x x

kontrola popř. vymezení chodu (např. 90°) 6
x x x x x x x x x x

kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
kontrola dotažení 12 x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
kontrola dotažení 12 x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
kontrola dotažení 12 x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
kontrola správné funkce 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení resetování 6 x x x x x x x x x x
kontrola znečištění, koroze 6 x x x x x x x x x x
elektro revize 60 x
kontrola správné funkce 6 x x x x x x x x x x
vizuální kontrola a posouzení stavu 6 x x x x x x x x x x
přezkoušení resetování 6 x x x x x x x x x x

relé
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trojcestná 
klapka

dvoucestná 
klapka

trojcestný 
ventil
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kalorimetry zákonné ověření (kalibrace) 48 x
elektroměry zákonné ověření (kalibrace) 48 x
vodoměry zákonné ověření (kalibrace) 48 x

systém MaR
aktualizace software na aktuální dostupné 
verze software a poskytnutí licencí k tomuto 
software

dle 
dostupných 
aktualizací

Software a licence

Měření energií
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